ASENNUS

KOODI SELITYS

1 KOTELO

2 LAPPA

3 TIIVISTEET

4 KASIKAHVA/TOIMILAITEALUSTA

limavirtasaadin asennetaan kanavaan niin, ettd saleet ovat vaaka- tai pystysuuntaiset.
Saadin kiinnitetdan kanavaan liukukiinnittimilla.

Erikoismallit voidaan kiinnittda kanavan laippaan ruuveilla.
Saatimen laippaan on tarvittaessa porattava reiat ruuvikiinnitysta varten (mallit L1 ja L2).
Laippojen valiin asennetaan tiiviste.

Pydreilla liitanndilla varustetu mallit kiinnitetdan niitti- tai ruuvikiinnityksella.
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