FSA

Taipuisa vaimennin

o Vaimennusmateriaalina Acutec® polyesterikuitua

o Sisaputki rei’itettya alumiinia )
o Ulkovaippa UV-suojattua PE-muovia ,
ASENNUS:

FSA:ta kaytetdan danenvaimentimena pyodreissa kanavissa. Pyoreaa, taipuisaa
aanenvaimenninta asennettaessa vaimennin taivutetaan haluttuun muotoon ja kiinnitetaan
kanavistoon vetoniiteilla. Tarvittaessa vaimennin kannakoidaan rakenteisiin. Vaimenninta
muotoiltaessa on huolehdittava, ettei se painu kasaan. Taipuisa vaimennin tulee asentaa
vaimennettavan tilan ulkopuolelle.

HUOLTO:
Taipuisan ddnenvaimentimen huollossa tulee huomioida seuraavat asiat:

- vaimentimen rakenteesta (venyva, taipuisa) johtuen, vaimenninta ja vaimentimen
lapi kanavistoa puhdistettaessa tulee olla erittdin varovainen

- vaimennusmateriaalia ei saa kastella
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