
Asennus
Palopelti ETPR tulee asentaa tämän asennusohjeen 
mukaan, ks. sivut 2-5.  

Käyttö ja toiminnan testaus
CE-merkinnän mukaan palopelti tulee aina varustaa 
lämpötilaan perustuvalla laukaisumekanismilla. Pa-
lopelti voidaan toimittaa joko sulakemekanismilla tai 
toimilaitemoottorilla.
Moottoroidut ETPR palopellit voidaan liittää lisäksi 
savunilmaisuun perustuvaan laukaisujärjestelmään. 
Savunilmaisuun perustuva laukaisujärjestelmä on 
helppo toteuttaa Fläkt Woodsin FICO ohjaus- ja val-
vontajärjestelmän avulla. FICO järjestelmää voidaan 
käyttää myös palopeltien automaattiseen toiminta-
kunnon testaukseen.
Moottoroidun pellin toiminta voidaan testata kat-
kaisemalla virransyöttö moottoriin liitetyn lämpöil-
maisimen kytkimestä. Tällöin palopelti sulkeutuu 
jousivoimalla. Testaus voidaan suorittaa myös FICO 
ohjaus- ja valvontajärjestelmällä joko manuaalisesti 
tai automaattisesti. Moottoroidun pellin automaatti-
nen testaus suositellaan tehtäväksi 48 tunnin välein.
Sulakemekanismin toiminta testataan painamalla 
punaista testinappia, jolloin jousi sulkee läpän. Varo 
kääntyvää virityskahvaa! Viritä mekanismi uudelleen 
kääntämällä kahvasta kunnes mekanismi naksahtaa. 

Huolto
Testausväli määritetään aina rakennuspaikkakohtai-
sesti, mutta testaus täytyy suorittaa vähintään kaksi 
kertaa vuodessa tuotestandardin SFS-EN 15650:2010 
mukaan (ks. esimerkki oheisesta tarkistuslistasta).
VAROITUS! Älä koskaan työnnä käsiäsi pellin si-
sään sen sulkeutuessa.
Puhdista palopelti pölynimurilla. Vältä kemiallisia 
puhdistusaineita.

Varaosat
Toimilaite: ks. tyyppimerkintä toimilaitteesta.
Sulakeosa ETFF-99-01
Sulakeosan vaihto-ohje, ks. sivu 7.

Palopelti ETPR
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

10/2016

Palopellin tunnus

Tarkastuspäivä

Tarkista, että toimilaitteen johdot eivät ole vaurioituneet 
(tarvittaessa)

Tarkista, että rajakytkimien johdot eivät ole vaurioitu-
neet (tarvittaessa)

Tarkista, että palopelti on puhdas, puhdista tarvittaessa

Tarkista sulkupeltien ja tiivisteiden kunto, korjaa ja 
raportoi tarvittaessa

Varmista, että turvatoiminto toimii ja palopelti sulkeu-
tuu valmistajan ohjeiden mukaan

Varmista pellin AVAUTUMINEN ja SULKEUTUMINEN 
ohjausjärjestelmällä ja tarkkailemalla palopeltiä, korjaa 
ja raportoi tarvittaessa

Varmista rajakytkinten AUKI ja KIINNI toiminta, korjaa 
ja raportoi tarvittaessa

Varmista, että palopelti toimii osana valvontajärjestel-
mää (tarvittaessa)

Varmista, että palopelti jää normaaliin käyttöasentoonsa

HUOM! Palopelti on yleensä osa järjestelmää. Siksi koko 
järjestelmä tulee tarkistaa järjestelmän käyttö- ja huolto-
vaatimusten mukaisesti.

Esimerkki tarkastuslistasta:
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Asennus rakennusosiin, joiden paloluokka on EI 60  
(Ø100 - Ø630)
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Koko ØD (mm) Asennusaukko Ø (mm)

100
125
160
200
250
315
400
500
630

175 – 195
175 – 195
210 – 230
250 – 270
300 – 320
365 – 385
450 – 470
550 – 570
680 – 700

Koko ØD (mm) IAsennusaukko Ø (mm)

100
125
160
200
250
315
400
500
630

135 – 137
135 – 137
170 – 172
210 – 212
260 – 262
325 – 327
410 – 412
510 – 512
640 – 642

Palopellin asennus kiviaineisiin 
rakennusosiin (seinät ja välipohjat), 
joiden paloluokka on EI 60 ja välipohjiin, 
joiden paloluokka on EI 90 (kuva 1 ja 
kuva 4)

Palopellin asennus levyrakenteisiin 
rakennusosiin (kipsi tai vastaava), 
joiden paloluokka on EI 60 (kuva 2 ja 
kuva 3)

2. Palopellin sulkupellin tulee olla kiinniasennossa 
asennuksen aikana. 

3. Keskitä kanava symmetrisesti asennusaukkoon.
4. Asenna palopelti kanavaan siten, että tuotteessa 

oleva laippa tulee rakenneosaa vasten. Kiinnitä 
tuote laipassa olevien taivutettavien kiinnikkei-
den avulla rakenneosaan kiviseinään soveltuvilla 
riittävän pitkillä ruuveilla (esim. M6 x 40 mm) vä-
hintään 4 kohdasta. Käyttöakselin asento voidaan 
vapaasti valita. 

5. Täytä kanavan ja rakennusosan välinen rako M 
kauttaaltaan palamattomalla, kivipohjaisella ja hie-
nojakoisella kipsi- tai betonimassalla. Suojaa pelti 
täytön aikana. 

2. Palopellin sulkupellin tulee olla kiinniasennossa 
asennuksen aikana. 

3. Keskitä kanava symmetrisesti asennusaukkoon. 
4. Täytä kanavan ja seinän välinen rako S kummal-

takin puolelta paloa kestävällä massalla.
5. Asenna palopelti kanavaan siten, että tuotteessa 

oleva laippa tulee rakenneosaa vasten. Kiinnitä 
tuote laipassa olevien taivutettavien kiinnikkeiden 
avulla tukevasti rakenneosaan kipsiseinään sovel-
tuvilla ruuveilla tai ankkureilla, esim. Fischer, vä-
hintään 4 kohdasta. Käyttöakselin asento voidaan 
vapaasti valita.

6. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu 
kunnolla. Puhdista palopelti tarvittaessa. Peitä aukot 
muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin.

7. Sulakemekanismin viritys: käännä kahva OPEN 
-asentoon siten, että mekanismi naksahtaa ja läppä 
lukittuu paikalleen. 

8. Moottoroidun palopellin manuaalinen toiminnan 
testaus voidaan suorittaa toimilaitteen mukana 
toimitettavalla työkalulla. Jännitteisenä toiminta 
testataan lämpöilmaisen kytkimellä. Huom. Jos 
avaat sulkupellin työkalulla, muista vapauttaa pelti 
takaisin kiinniasentoon ennen virran kytkemistä.

9. Liitä kanavat peltiin suunnittelijan ja valmistajan 
ohjeiden mukaan. Käytä sopivia niittejä (esim. DIN 
7337 4x10 tai lyhyempi) palopellin kiinnitykseen 
kanavaan. Huom. Varmistettava, että läppä liikkuu 
vapaasti ja niitit/ruuvit eivät ole tiellä. Palopellin 
välittömään läheisyyteen on asennettava puhdistus-

luukku, jonka kautta se voidaan tarkastaa ja puhdis-
taa. Kiinnitä kanavat valmistajan ohjeiden mukaan 
ja varmista, että kanavisto ei kuormita pellin kiinni-
tystä.

10. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai pää-
telaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. 
Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen 
etäisyyden on oltava vähintään 30 mm. Isokokoisis-
sa palopelleissä sulkupellin ja suojaverkon väliin on 
asennettava jatko-osa. Jatko-osana voidaan käyttää 
sopivan pituista pyöreää kanavaa.

11. Jos peltejä asennetaan vierekkäin, niiden välisen 
etäisyyden tulee olla ≥ 200 mm (kuva 4).

1. Kiviaineisessa rakennusosassa tai välipohjassa 
asennusaukon tulee olla oheisen taulukon mittojen 
mukainen. 

1. Levyrakenteisessa seinässä asennusaukon tulee 
olla oheisen taulukon mittojen mukainen. 
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Kuva 5 

Kuva 6

Kuva 7

Asennus irti rakennusosista, joiden paloluokka on EI 60  
(Ø100 - Ø630)
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Palopellin asennus irti rakennusosista (seinät ja välipohjat), joiden paloluokka on 
EI 60 (Kuvat 5-7)

1. Asenna kanava normaalisti rakennusosan läpi ja tii-
vistä läpivienti (M tai S) hyväksytyllä menetelmällä. 

2. Liitä palopelti kanavaan suunnittelijan tai val-
mistajan ohjeiden mukaan. Käytä sopivia niittejä 
(esim. DIN 7337 4x10 tai lyhyempi) palopellin 
kiinnitykseen kanavaan. Huom. Varmistettava, että 
läppä liikkuu vapaasti ja niitit/ruuvit eivät ole tiellä. 
Palopellin välittömään läheisyyteen on asennettava 
tarkastusluukku, jonka kautta se voidaan tarkastaa 
ja puhdistaa.

3. Tue kanava-asennus, jotta kanavisto ei kuormita pa-
lopeltiä. Irti seinästä tapauksissa käytä kannakkeita 
(1) ja irti välipohjasta käytä kuilukannakkeita (2) 
(kuvat 5-7).

4. Eristä kanava seinän ja palopellin laipan väliltä, 
kuten esitetty kuvissa 5-7 niin, että paloluokan EI 60 
vaatimukset täyttyvät.

5. Tarkista, että palopelti toimii ja sulkupelti liikkuu 
kunnolla. Puhdista palopelti tarvittaessa. Peitä aukot 
muovilla, kunnes kanavat liitetään peltiin.

6. Sulakemekanismin viritys: käännä kahva OPEN 
-asentoon siten, että mekanismi naksahtaa ja läppä 
lukittuu paikalleen. 

7. Moottoroidun palopellin manuaalinen toiminnan 
testaus voidaan suorittaa toimilaitteen mukana 
toimitettavalla työkalulla. Jännitteisenä toiminta 
testataan lämpöilmaisen kytkimellä. Huom. Jos 
avaat sulkupellin työkalulla, muista vapauttaa pelti 
takaisin kiinniasentoon ennen virran kytkemistä.

8. Palopellin ja ilmanvaihtokanavan kiinnityksen 
kantavuuden on vastattava vähintään lävistetyn 
rakennusosan paloluokkaa (esim. R 60 lävistetyn 
rakennusosan paloluokan ollessa EI 60).

9. Mikäli palopeltiä käytetään siirtoilma- tai pää-
telaitteena, siihen on asennettava suojaverkko. 
Suojaverkon ja avoinna olevan sulkupellin välisen 
etäisyyden on oltava vähintään 30 mm. Isokokoisis-
sa palopelleissä sulkupellin ja suojaverkon väliin on 
asennettava jatko-osa.
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Mikrokytkin
Mikrokytkin ei vaikuta palopellin laukeamiseen, se 
ilmoittaa ainoastaan palopellin sulkupellin asennon. 
Palopelti sulkeutuu lämpösulakkeen lauettua. 
Mikrokytkimestä voidaan saada tilatieto joko avautu-
valta tai sulkeutuvalta kytkimeltä. 
Mikrokytkimen toiminta on tarkastettava ja varmistetta-
va, että indikointi toimii.

Sähköiset ominaisuudet:
Käyttölämpötila -25 °C ... +70 °C
Imaks. = 0,1 A
Umaks. = 30 V (AC/DC)

1 Testinappi
2 Kansi
3 Vedonpoistaja
4 Mikrokytkimet
 (kannen alla)
5 Virityskahva

Mikrokytkimen kytkentäkaavio
Kytkentäkaavio näyttää tilanteen, jossa sulkupelti on 
kiinni-asennossa ja mikrokytkin (0°) on aktivoitu. 

Kuva 8. Kuva 9. 
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Moottoroidun palopellin kytkentäkaavio
Sähköasennuksen saa suorittaa ainoastaan koulutet-
tu sähköasentaja erillisten piirustusten ja kytkentä-
kaavion mukaan. Palopellin toimilaitteen kytkentä-
kaavio alla.
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Sulakeosan ETFF-99-01 vaihto
1. Vapauta mekanismi testinapista (1) - sulje palopelti. 

Kuva 10. 
2. Irrota sulakeosan kiinnitysruuvi (6). Kuva 11.
3. Ota kiinni testinapista ja vedä sulakeosa (7) koko-

naisuutena ulos. Kuva 12.
4. Asenna uusi sulakeosa paikalleen vastaavasti ja kiin-

nitä ruuvilla (6).
5. Testaa tuotteen toiminta ja viritä palopelti. Käännä 

kahvasta OPEN-asentoon kunnes mekanismi nak-
sahtaa ja läppä lukittuu OPEN-asentoon. Sulake-
mekanismin toiminta testataan painamalla punaista 
testinappia (1), jolloin jousi sulkee läpän. Varo kään-
tyvää virityskahvaa!

Kuva 10. 

Kuva 11. 

Kuva 12. 
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Fläkt Woods Oy
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Puh.  +358 20 442 3000
Fax +358 20 442 3010 ETPR Asennus 9938 FI 2016.10

SUORITUSTASOILMOITUS 
Nro. 013CPR2013-07-01 

 
 
1. Tuote:  Palopelti ETPR 

 
2. Aiottu käyttötarkoitus: Palopelti, jota käytetään osastoivana rakenteena ilmanvaihtokanavissa  

  palo-osastojen välillä 
 

3. Valmistaja:  Fläkt Woods Oy, Kalevantie 39, FI-20520 Turku 
Puh: +358204423000,  Email: info.fi@flaktwoods.com 

 
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: System 1 
 
5. Yhdenmukaistettu standardi:  SFS-EN 15650:2010 

  
6. Ilmoitettu laitos:  SP Technical Research Institute of Sweden, Nr. 0402 

suoritti tuotetyypin määrityksen tuotteen tyyppitestauksen perusteella; 
tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan 
alkutarkastuksen; tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, 
arvioinnin ja evaluoinnin (FPC) järjestelmän 1 mukaisesti ja antoi Ilmoitetun 
laitoksen todistuksen tuotteen suoritustasojen pysyvyydestä - Certificate of 
constancy of performance - 0402-CPR-SC0423-16. 

  
7. Ilmoitetut suoritustasot: 

Perusominaisuudet
Toimintaolosuhteet/herkkyys:
‐ lämpösulakkeen kuormitustesti
‐ lämpösulakkeen reagointitesti
Vasteaika (reagointiviive):                                          
‐ sulkeutumisaika
Toiminnallinen luotettavuus:   
‐ auki/kiinni‐ajotesti (cycling)
Palonkestävyys (300 Pa): Asennus 

kipsiseinään
Asennus 

kiviaineiseen 
seinään

Asennus 
kiviaineiseen 
välipohjaan

Asennus irti ‐ 
rakenteesta

  ‐ Tiiviys E 90 E 120 E 120 E 60
  ‐ Eristävyys EI 60 EI 60 EI 60, EI 90 EI 60
  ‐ Savuvuoto EI 60 S, E 90 S EI 60 S, E 120 S EI 60 S, EI 90 S, 

E 120 S
EI 60 S

  ‐ mekaaninen kestävyys (liittyy tiiviyteen) Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty
  ‐ poikkileikkauksen pysyvyys (liittyy  Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty
Kestotesti herkkyydelle:
‐ lämpösulakkeen kuormitus‐ ja reagointitesti
Kestotesti toiminnalliselle luotettavuudelle:
‐ auki /kiinni‐ajotesti (cycling)

Hyväksytty (50 sykliä)

Toimimoottori 10200 sykliä ‐ Hyväksytty

Suoritustaso

Hyväksytty

Hyväksytty

Hyväksytty

 
Edellä yksiköidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä 
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan 
yksinomaisella vastuulla. 

 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:  
 
Jari Hokkanen, R&D Manager                     Turku 12.9.2016                                                               

  
 
         …………………………………………........... 


