Kytke liitosjohto siind tapauksessa, etta otat kayttoon peruspakettiin
kuulumattomia asioita (esim. huoneanturi tai muu alla mainittu asia).
Liitosjohdon avulla voidaan kytkea 2 eri asiaa (mittaukset 3 ja 4).

Avaa kytkentérasia ja tee tarvittavat kytkennat (ks. alla oleva luettelo). Saati-
men kayttéonotossa (kayttédnotto lammdnsaatimeksi) valitaan, mihin kayt-
totarkoitukseen mittaukset 3 ja 4 otetaan (kohta 11).

> Mittaus 3

& Ei kaytisad
< TMAB Huonemittaus
o TME /7 SP Huonelampomittaus
& Paluuveden lampotila
o Yaraajan lampotila
Kattilan lampotila
Mittaus 3 (nimettivissa)

2 Mittaus 4

® Eikaytossa

o THMRA / SP Huonelampodkaukoasetus
O Kotonas/Poizsa -kytkin

O Paluuveden lampotila

& TMR / P Huonekompensointi
o araajan lampoatila

& kattilan lampotila

o Mittaus 4 (nimettaviz=a)

& Painehalytys

O Poltinhalytys

& Pumppuhalytys

& Kattilahalytys

& Halytys (nimettavized)
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